Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie
- 05-200 Wotomin, ul. Gdyriska 1/3

Pieczatka zamawiajgcego

Wotomin 17/03/2020

Odpowiedz nr 3

OTRZYMUJA WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: Projekt budowlany i wykonawczy - niezbednych zadan inwestycyjnych dla
Oddzialu Okulistyki Vp. w budynku gtéwnym Szpitala Matki Bozej Nieustajacej
pomocy w Wotominie wraz z uzyskaniem uzgodnien i decyzji wymaganych do
rozpoczecia robét budowlanych

1. Czy szpital posiada odpowiednio wydajne Zzrédio ciepta do zasilenia nowej instalacji CT
(glikolowe/wodne) i gdzie bedzie zlokalizowane miejsce jej zasilenia(piwnica pod obszarem
opracowania czy kottownia w odrebnym budynku)?

ODPOWIEDZ: W szpitalu dla potrzeb budynku gtéwnego pracuje wezet cieplny o mocy 1,8MW
znajdujacy sie w odrebnym budynku kottowni. Usytuowanie miejsca zasilenia instalacji bedzie mozliwe
gdy okreélicie jej potrzeby powierzchniowe / piwnica/ oraz straty ciepta spowodowane odlegta
instalacjg w kottowni.

2. Czy Zamawiajacy przekaze spis(inwentaryzacje) wszystkich poboréw gazéw medycznych.
Jest to niezbedne do oszacowania zapotrzebowania na gazy medyczne po remoncie?
ODPOWIEDZ: Nie posiadamy inwentaryzacji punktéw poboru gazow.

3. Czy Zamawiajacy przewiduje modernizacie zrodet gazéw medycznych ( czy ewentualna
modernizacja ma by¢ objeta zakresem wycenianej dokumentacji)?
ODPOWIEDZ: Nie przewidujemy modernizacji zasilania w gazy medyczne.

4. Czyw zakresie opracowania jest instalacja DSO?
ODPOWIEDZ: W opracowaniu nalezy przewidzie¢ projekt instalacji DSO z opisem, oraz wyceng
utozenia samego okablowania pod przyszig instalacje DSO celem uniknigcia pbzniejszego uktadania
instalacji

5. Czy Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng instalacji SSP?

ODPOWIEDZ: Instalacja SSP jest obecnie na kilku wyremontowanych oddziatach Szpitala podtgczona
do dwéch central Polon 4000.
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