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Wołomin, 21.01.2021 r     

 
Dotyczy: Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
znak sprawy: ZO/18//2020.  
 
 
 Pytanie Odpowiedź 
1 Posiadają państwo projekt budowlany lub rzuty kondygnacji 

państwa obiektów w formie elektronicznej i w czy są w formie 

edytowalnej? 

Zamawiający posiada  tylko rzuty wszystkich kondygnacji  w formacie dwg. 

Digitalizacja dokumentacji  

2 Czy znajduje się u państwa pomieszczenie lub strefa zagrożona 

wybuchem? 

W obrębie obiektów objętych przygotowaniem instrukcji nie. 

3 Które to są „ostatnio wyremontowane kondygnacje”? Bardzo 

pomocne byłoby zestawienie powierzchni, z informacją które są 

zinwentaryzowane i utrwalone na rysunkach elektronicznych. 

Ostatnio wyremontowane zostało V piętro budynku oraz północne skrzydło III 

piętra. Zamawiający nie dysponuje aktualnie zestawieniem powierzchni. 

4 Zamawiający modyfikuje odpowiedz do pyta nr 17 udzielną w 

dniu15.01.2021 r.  tj. 

17. Plany ewakuacyjne mają stanowić wyłącznie integralną część 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy Wykonawca 

zobowiązany będzie do przygotowana dodatkowych planów 

ewakuacyjnych, które rozmieszczone zostaną w poszczególnych 

budynkach? 

 

Plany ewakuacyjne dotyczące pożaru, powinny zostać opracowane w formacie 

A3 dla poszczególnych kondygnacji  

 

 


